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.YAKY 4x35mm/2/ istn zasilanie stup 25/543/1

Legenda oznaczen i parametry stanow:sk oswnetlemowych

L-1-L-68 Istn stanow«sko oéwnet!emowe
L1 M1-L111 pro;ektowane stanowisko o$wietleniowe stup uliczny wysiegnikowy rurowy SAL-10, H-10m
z wysiegnikiem lukowym-2m osadzony na fundamecie prefabrykowanym
B70 z koszem zbrojenlowym Z-70 prod ROSA -

@ . "Projekiowana oprawa oswietleniowa 250W sodowa E-27 LUNOIDAROSA. ...

VL3 : IR
i eA[[I . Ziacze slupowe bezpiecznikowe - TB-1' ROSA
1= L C

Uwagi :

zasilanie oprawy w siupie wykona¢ przewodem YKY 3x2,5mm?

wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy tj. Gminy Rymandw
urzadzenia nalezy oznakowac tabliczkami WO (wiasnosé odbiorcy)

Stupy oznakowac -zachowaé numeracjg zgodnie z.PT

Projektowane-stanowiska o$wietleniowe t=10/1-11=11/1-w-pasie-w/w-dragi- wo;ewodzkne;
na przeciwskarpie rowy zabezpieczy¢ fawg fundamentowa, przed obsumgcnem gruntu
podczas odmulan ia rowu.
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Nazwa Inwestycii

Budowa oswietlenia ulica Kolejowa w Ry}nanowie
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Inwestor ) Temat rysunku
" Gmina Rymanow ‘
Ul.Mitkowskiego 14A SCHEMAT ZASILANIA
38-480 Rymandw .
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