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Strona internctowa Zamawiajacego

Dotyczy: postgpowania o udziclenia zamédwienia publicznego prowadzonego w trvbie
PrZetargu nicograniezonego na ,, Przebudows istnigjacej kotlowni gazowej w budynku
szloty w Krélikm Polskim™

Zgodmie z art. 38 ust. 2 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicinych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. or 113, poz.759) przekazujemy pylania otrzymane od
Wykonawey oraz udzielone odpowiedzi:

1. Proszg o sprecyzowanie jak bedzie rozwigzane zasilanie elektryczne (z regulatora czy
jest konieczno$¢ wykonania rozdzielnicy) oraz ile swietldwek oswietleniowych jest
przewidzianych w ramach zadania ~ rozdzial V Projektu budowlano — wykonawcezego,
punkt 1. Wymagania, podpunkt 11. W pomieszezeniu kotlowni wykonaé odwietlenia.
Odpowiedz: Zasilanie elektrvezne z istniejace) rozdzielnicy. Przewidzianc 9 szt.
swictlowek odwielleniowych.

2. Wrozdziale V Projektu budowlano — wykonawezego, punkt 1. Wykonande,
podpunkt 8, opisano konieczno$é montazu zaworu odeinajacego i antyskazeniowego
firmy np. Danfoss typ EA251 o drednicy 15 mm, ktore nie zostaly uwzglednione w
przedmiarze. Czy wykonawea ma uwzglednié w wycenie powy2sze zawory?
Odpowiedz: Tak

3. Prosze o sprecyzowanie sysiemu deteke]l gazu.
Odpowiedz: Nalezy zastosowal jeden detektor gazu np. DEX 12 kalibrowany na
metan {gaz ziemny), Detektor zamontowad na srodku pomieszezenia kottowni pod
stropent, Detekter podlaczyé do medulu alarmowego np. MD2.Z. Modunt MD?2
podlaczy¢ do zaworu np. MAG3 w istniejacej skrzynce gazowej. Zainstalowaé
rdwniez sygnalizator np. SL21. Modul MD2.Z zagili¢ napieciem 230V z isiniejace]
instaiacji.
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