SCHEMAT DYSTRYBUCJI ENERGI W BUDYNKU
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Il klasa izolacji
Temat: Lokalizacja:
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Domu Kultury gm. Rymanéw
Gminnego Osrodka Kultury wraz z tqcznikiem do Kina Sokét obr. Rymandw 0001
. w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 1, dziatka nr ewid. 3065 dz. nr 3065
C/>\>O_ Instalacje elektryczne:
Projektant: mgr inz. Jakub KLECZEK Podpis:
Przejscia pomiedzy pomieszczeniami odpowiednio zabezpieczy¢ stosujqc bariery ogniowe. POK/0101/PWOE/08
Gtowny wytqcznik prqdu montowa¢ na elewacji budynku w miejscu pokazanym na zucie Ry - —
. ol e . . : aza: nwestor:
Pozarowe wytqczniki prqdu montowa¢ przy wyjsciach z budynku SCHEMAT ZASILANIA EE— B
Skala: Branza: Data: Nr rys: ul. Mitkowskiego 14a
_ nstaloci 052017 m| N O 38—480 Rymanéw

elektryczne




