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RIN.271.3.2017 | Rymanow, dnia 13.02.2017r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uiytecznosci
publicznej na terenie Gminy Rymanéw”

Strona internetowa Zamawiajgcego:; www.rymanow.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych (Dz. U. z
2015r. poz. 2164 z pdén. zm.), przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone

odpowiedzi:

1. Prosze o sprecyzowanie parametrow styropianu. Nie ma producenta w Polsce, ktéry produkuje
styropian EPS 70 o wsp. L £ 0,036 W/m’ K jako styropian fasadowy

Odpowiedz: Nalezy zastosowac styropian o wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym
od zatozonego { Lambda< 0,036W/mK)

2. Z PT (rys. Elewacja) na obiekcie Przedszkole Rymandw Zdr6j wynika, ze na elewacji jest
zaprojektowany styropian EPS 70 o gr. 12 ¢cm o wsp. L = 0,036 W/m? K, natomiast w STWIOR
wskazany jest styropian o gr. 15 cm wsp. L < 0,034 W/m’ K. Jaki styropian nalezy zastosowaéd?
Odpowiedi: Nalezy zastosowac styropian gr. 15 cm o wsp. Lambda< 0,034W/m¥K

3. Z PT (rys. Elewacja) na obiekcie OKF Rymandw wynika, ze na elewacji jest zaprojektowany
styropian EPS 70 o gr. 10 cm natomiast w STWIOR wskazany jest styropian o gr. 12 em. Jaki styropian
nalezy zastosowad?

Odpowiedi: Nalezy zastosowac styropian gr. 10 cm o wsp. Lambda< 0,04W/mK
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