117

GMINA RYMANOW "

RIN.271.8.2019 Rymanow, dnia 10.07.2019 1.

WwWWwWw.rymanow.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. ,,Budowa przylacza elektrycznego kablowego doziemnego
wraz z dwoma rurami oslonowymi od rozdzielni nN stacji transformatorowej 30/0,4kV oczyszczalni

Sciekow do zlgeza kablowego ZK-3”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.), zamieszczamy na stronie internetowe;j
Zamawiajacego pytania od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi dotyczace powyzszego
postepowania:
1. Na mapie zasadniczej z wrysowanym przebiegiem kabla zaznaczy¢ przewierty i ich
dlugosci.
2. Na tej samej mapie zaznaczy¢ skrzyzowania z infrastruktura , gdzie nalezy zalozy¢ oslony
"rura w rurze"
3. Na tej samej mapie opisac kabel i puste rury - na odcinkach ich ulozenia.
4. W kosztorysie poprawi¢ normy, zgodnie z zasadami kosztorysowania. Nie moze by¢ tak, ze
do ulozenia 1370 mb kabla potrzeba 1370 mb a jakims$ cudem w zestawieniu pojawia sie 1445
mb.
5. Dotyczy to takze innych pozycji np rur, itp.
6. Nie mozna modyfikowaé zawartosci pozycji kosztorysowych w/g katalogéw. Mozna bez
opisu pozycji katalogowej wprowadzi¢ wlasng wyceng i wtedy $cisle wycenié to co chcemy.
Unikniemy w ten sposéb rozbieznosci przy rozliczeniu. Dotyczy to np. studni SK-2, ktéra ma
wewngtrzne wyposazenie, a zostalo ono wykreslone czy np. montaz konicéwek kablowych,
gdzie wykreslono wazeling techniczng do konserwacji zaciskow. itd.
7. Kabel YAKXS 4 x 240 mm2 wazy powyzej 3 kg/mb (okolo 3,9 kg/mb) prosz¢ o zmiang
normy na jego ulozenie.
8. W kosztorysie nie przewidziano robot w stacji trafo zwigzanych z przygotowaniem miejsca
pod uklad pomiarowy.
9. W kosztorysie nie uwzgledniono montazu muf przelotowych - nie da sie ulozy¢ ~ 1,5 km
kabla w jednym kawatku.
Ad.l. W Projekcie Zagospodarowania Terenu uzgodnionym na Posiedzeniu ZUDP znajduje
si¢ adnotacja" Projektowany przylgcz elektryczny kablem YAKXS 4x240mm?2 na calej
dlugosci projektowany kabel uklada¢ w rurach oslonowych typu DVK fi 160 a przekroczenie
projektowang linig kablowg istniejgcych utwardzonych wjazdow i drég wykonaé metoda
podwiertu zastgpujac w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 160" z uwagi na powyzsze
Wykonawca winien zastosowac si¢ do zapisu. Zamawiajgcy dopuszcza ulozenie calosci linii
kablowe;j i rur oslonowych fi 40 metoda podwiertu.
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Ad. 2. Na Projekcie Zagospodarowania Terenu uzgodnionym na Posiedzeniu ZUDP znajduje
si¢ adnotacja "...dodatkowo przy skrzyzowaniu z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi
oslania¢ rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 istniejgce kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne..." - Wykonawca winien pod nadzorem gestoréw sieci oslaniaé¢ wszelkie
kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne ujawnione na Projekcie Zagospodarowania
uzgodnionym na posiedzeniu ZUDP jak rowniez ujawnionych w trakcie prac ziemnych przy
skrzyzowaniu z projektowanym przylgczem.

Ad. 3. Na Projekcie Zagospodarowania Terenu uzgodnionym na Posiedzeniu ZUDP znajduje
si¢ adnotacja "...wzdluz linii kablowej uklada¢ rury ostonowe rezerwowe typu RHDPE fi 40"
a dalej w opisie i zestawieniu materialowym jest dodatkowo zapis z jakim wyréznikiem
paskowym. Wykonawca ulozy wzdluz istniejacej linii kablowej przedmiotowe rury fi 40 od
nowo zabudowanej studzienki SK-2 przy stacji transformatorowej Oczyszczalnia Sciekéw do
studzienki SK-2 zlokalizowanej w zieleficu parkingu przed Urzedem Gminy w Rymanowie
(Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1).

Ad. 4. Dlugo$¢ trasowa kabla to 1370 m a instalacyjna 1445 m.

Ad. 5. Dlugos¢ rur w zestawieniu podana jest instalacyjna

Ad. 6, 7, 8. Zamawiajacy wyjasnia, ze Przedmiar Rob6t ma charakter pomocniczy
(wynagrodzenie ryczaltowe) i nie stanowi podstawy wyliczenia ceny ofertowej. Zamawiajgcy
opisal sposéb obliczenia ceny ofertowej w Rozdziale XIII SIWZ.

Ad. 9. Kabel 1,5 km da si¢ ulozy¢ w jednym kawatku, Zamawiajacy dopuszcza stosowania
muf kablowych max 3 kpl., ich ilo$¢ pozostawia w gestii Wykonawcy z uwaga, ze ewentualne
mufy kablowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla stuz eksploatacyjnych
(nie lokalizowac w rowach melioracyjnych).
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